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SÄHKÖKESKUS

Finlandia-ohjainpaneeli

SAUNATILA Termostaattianturi

Fyysinen ohje / Pilari-IKI 7,5 kW, 9 kW ja 10 kW 
Finlandia-ohjauskeskus 

10 cm katon
rajasta

10-40 cm
kiukaan
vaipan

ulkoreunasta

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon
10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm
etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä
tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin
suunnatusta venttiilistä.

Finlandia-ohjainpaneelin
voi sijoittaa saunatilaan tai
saunatilan ulkopuolelle.
Ohjainkaapeli on
vakiopituudeltaan 10 metriä.
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Ohjainpaneelin
asennuskorkeus

lattiasta
max. 1000 mm


